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  BRIRR דגם   DS8חיבור בקר 

 

 .יש לבדוק אם יציאת הסנסור היא מתח או זרם ds8בכדי לחבר סנסור לבקר 

 (.-) 5ל )+(  4החיבור נעשה בין נקודות , במידה והיציאה היא זרם 

 ( .-) 91ל )+(  91ניתן להשתמש בספק הכוח של המכשיר בין נקודות , אם הסנסור צריך ספק כוח 

 :סנסור המצריך ספק כוח עם יציאת זרם מובאת בציור הבא דוגמה לחיבור 
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 וולט לרגש 24 ספק
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